Trumpas darby aprasas

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady)
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy
tinkliniy jégainiy daugiau 1,0 kW
iki 5,0 kW galios irengimas ant
pastaty ploksciy stogy.

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Sitlomos pastato atnaujinimo priemones, 1 Variantas

Techniné specifikacija darbams ir gaminiams

Energini efektyvuma didinancios priemonés

Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy
montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai.
4. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.
2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas nuo zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Tlajos montavimas. 4. Hidraulinis
bandymas.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirsiaus paruosimas. 2.
Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge
hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros
irangos montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. IZzeminimo
irengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas.
2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4.
Védinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

Sildymo sistemos remontas

Papildomas
darb Mato Darby
N 4 vnt. kiekis
aprasymas
m 30
m 84
m 51
kw 3
butas 40

Ikainis
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€
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22452 €
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Kaina, su
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2502.34 €

479792 €

5728.62 €



Uzdaromosios armatiros stovams
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Uzdaromosios armatiros
magistraléms keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Silumos punkty modernizavimas,
kei¢iant esamus irenginius i 2
kontury modulinius irenginius,
kai skirtomujy irenginiy galia iki
300kW.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voZtuvy
montavimas.

Sildymo radiatoriy pakeitimas
naujais Sildymo radiatoriais.

Vienvamzdés Sildymo sistemos
stovy vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos stovy
vamzdynus pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki
5 aukstuy.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir
nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos
stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5.

Sumontuotos jirangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir
nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas.
2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens
sistemuy. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruoSimas. 2. Termostatiniy
voZztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSneSimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas 1 paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki
Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4.
Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6.
Rusyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais dazais.
4.Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.
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Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 aukSty.

Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200 Silumos
dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu irengimas.

Magistraliniy karStojo
vandentiekio sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Ranksluosciy dziovintuvy
keitimas

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 auksty (m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
(m stovo).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo
armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir irenginiy
montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir
adresy iregistravimas.

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio
magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armatiros montavimas. 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy rankSluosciy dziovintuvy
demontavimas. 2. Naujy ranksluosciy dZiovintuvy montavimas, prijungiant prie
vamzdyno. 3. Seny dziovintuvy iSnesimas, pakrovimas i transporto priemones
arba sudéjimas 1 rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karStojo vandentiekio stovy
demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir atSaky i butus (iki
skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens isleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy
prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio
cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy
stovy montavimas. 3. UZdaromosios ir reguliuojamosios armatiros montavimas.
4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas
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Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir namo
laiptiniy apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir rusio
patalpy apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai
skaic¢iuojamoji galia daugiau 150
kW.

Buty apskaitos paskirstymo skydy
rekonstrukcija, jrengiant
automatinius jungiklius.

Esamy langy keitimas plastikiniais
langais (su varstymo funkcija).
Lango plotas daugiau 1,5 m? iki
3,0 m2 Plastikiniy langy $ilumos
perdavimo koeficientas -
1,3>Uz1,1 W/(m2K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury plotas
daugiau 2,0 m?. Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas -
1,6>U=1,3 W/(m?K)

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy déZuciy montavimas. 5. Jungikliy
montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su
Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Sujungimu,
atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas risio bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamy) aparaty
demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy
montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Ivadiniy paskirstymo skydy paruoSimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2.
Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5.
Varzy matavimas.

Langu, dury keitimas, balkonuy stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5.
Sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.
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Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0
m2. Metaliniy dury $ilumos
perdavimo koeficientas -
1,7>U=z1,4 W/(m?K)

Bendrojo naudojimo patalpu
esamy langy keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas daugiau 0,5
m? iki 1,0 m?. Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m?K)

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Sutapdinty stogy Siltinimas,
keic¢iant esama danga
termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritinine (bitumine arba
sintetine) danga. Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolastminéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas iS iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-
neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sienuy, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokras iy paruoSimas balkony rémy
konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir
rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio
ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakélimas (iki reikiamo auks¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas;
4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokStémis;
6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8.
Ilaju, ventiliacijos kaminéliy jrengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés irengimas; 11. ZaibolaidZiy jrengimas; 12.
Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo.

Sieny Siltinimas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
2. Sienos pavirSiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSsiltinimo; 6. Ploks¢iy klijavimas
ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokra$ iy aptaisymas; 8. 1Slyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas;
11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.
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Pastaty sieny Siltinimas iS iSorés
termoizoliacinémis plokStémis,
irengiant védinama fasadg ir
aptaisant apdailos plokStémis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18>U=0,12
W/(m?K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$
iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis plok3témis,
tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas-
U < 0,36 W/(m?K)

Pastaty cokoliy jgilinamosios i
grunta dalies Siltinimas i3 iSorés
termoizoliacinémis plokStémis ir
padengimas drenazine
membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)

Lauko laipty remontas

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, jirengiant
individualius mini rekuperatorius
butuose.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
2. Sieny pavirsiaus paruosimas; perforuoto cokolinio profilio jrengimas; 3. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy
irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apS$iltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos irengimas;
7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokstes; 8. Véjo izoliacijos
irengimas; 9. Apdailiniy ploks¢iy tvirtinimas; 10. Kampy ir angokrasciy

sutvarkymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruoSimas; 2.
Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks$¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 4. I8lyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant
tinkleli; 5. Langy angokras$ iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus

aptaisymas apdailos plytelémis.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto
atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas;
5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenaZine membrana; 6.
Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 7. Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies
ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Cokoliy Siltinimo darbai

Aplinkos tvarkymo darbai

Individualiy rekuperatoriy irengimas

m3

vnt

1946

227

218

4.5

40

140.67 €

161.55 €

107.94 €

630.05 €

660 €

273743.82
€

36671.85
€

23530.92
€

2835.23 €

26400 €

331230.02
€

44372.94 €

28472.41 €

3430.63 €

31944 €



Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
plocio)

Pandusy su turéklais irengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Bendrojo naudojimo laiptiniy
sieny paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su
pavirs$iaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty paprastasis
remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
laipty turékly paprastasis
remontas.

Saltojo vandentiekio sistemos
stovy keitimas, pastatuose iki 5
auksty.

Nuogrindos sutvarkymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy ir pagrindy
iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruosimu.

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso jrengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. AikStelés paruoSimas. 2. Pagrindo
irengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4. PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. PavirSiy
gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4. Pavirsiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PaZeisty viety iskirtimas. 2. ISmusy
uztaisymas. 3. PavirSiy paruoSimas dazymui. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavir§iaus nuvalymas.
2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Suridijusiy viety nuvalymas ir padengimas
ridziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. Pavir$iy dazymas. 6. Netinkamy
porankiy keitimas naujais.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo Ciaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.
3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

181

13.5

560

204

204

83

135

1755 €

176.42 €

11.05 €

13.54 €

1115 €

6.58 €

54.81 €

3176.55 € 3843.63 €

2381.67 € 2881.82 €

1076062.58

IS viso:
€

6188 € 7487.48 €

2762.16 € 3342.21 €

22746 € 2752.27 €

546.14 € 660.83 €

7399.35 € 8953.21 €



Saltojo vandentiekio magistraliniy
ir gaisro gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas, pastatuose iki
5 aukstu.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
(iSvady) keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.
2. Naujy plastikiniy stovy vamzdZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.
VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas virs stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos risyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy nuotakyno vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas,
jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

400

135

84

30

3442 €

41.81 €

5219 €

67.84 €

13768 €

5644.35 €

4383.96 €

2035.2 €

IS viso:

16659.28 €

6829.66 €

5304.59 €

2462.59 €

5445212 €



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato
ean ?nio Inicijuojamos Siluminés sanaudos Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés Skaiciuojamas Siluminés energijos sanaudy ~ ISmetamo sesd
Rodikliai naudif umo patalpy Sildymui ir karStam sgnaudos patalpy sgnaudos patalpy karstam sumazéjimas palyginti su esamos padéties c02 kiekio
kIasgé vandeniui ruosti Sildymui ruosti vandeniui ruosti duomenimis sumazéjimas
Naudingumo kwh per kwh m2 per
g. P P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
klasé metus metus
Esami
I F 696991.09 284.6 208.32 76.28
rodikliai
Paket
aneto B 315801.13 128.95 69.4 59.55 55 88.82

rodikliai



Projekto parengimo ir 1gyvendinimo suvestiné kaina

1Slaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilra

Projekto administravimas

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

1130514.7 €
IS ju:

1076062.58 €
79136.03 €
22610.29 €
13856.98 €
IS viso: 1246118 €
226102.94 €

Santykineé kaina Eur/m2

503.46 €

479.21 €

503.46 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijuy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés paramag
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksme

30
20

28
19

Pastabos



Projekto finansavimo planas

Lésy Saltiniai

Planuojami IéSy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo I€éSos

Valstybés paramos Ié3os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros islaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos IéSos

1S viso:

Valstybés paramos IéSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas igyvendinus projekta
Projekto parengimo islaidy kompensavimas

Statybos techninés priezilros iSlaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinancioms priemonéms, Eur i jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

Suma, EUR

0
1130514.7
115603.3
0

1246118

79136.03
22610.29
13856.98
359767.53
322818.77
36948.76

Planuojamos lIéSos

Procentiné dalis nuo visos sumos

90.72
9.28

100

Pastabos



Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Investicijy suma EUR . Preliminarus
Buty ir kity . valstybes Investicijy men.
Energini efektyvuma parama Preliminarus , Didziausia
patalpy Patalpy didinan€ioms priemonéms energini suma men. imokos leistina
numeris ar Patalpuy bendras atémus . dydis ..
kitas paskirtis plotas - Kitoms 1% viso: efektyvuma valstybés imokos igskaitiavus o0 Pastabos
o ' Bendros Individualios o iemonems S viso: didinan&ioms dydis EUR imoka
|dent1f|kaV|mo m2 investicijos,  investicijos, priemonéms parama, m2 numatoma EUR
pozymis Eur Eur EUR Eur rezervzap EUR
m
Gyvenamosios paskirties patalpos
4734.49
Visy balkony
stiklinimo
Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 40 Gyvenamoji g 7 27721.26 3935.89 1674.89  34130.64 1087324 23257.4 14 1.68 538
5198-1000- (buty) Patalpoje
8010:0039 irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6
4734.49
Visy balkony
stiklinimo
Buto/patalpos kaina, Eur:
numeris: 33 Gyvenamoji -, 17358.4 3935.89 1048.75  23141.64 7339.53  15802.11 1.52 182 5.38
5198-1000- (butu) Patalpoje
8010:0038 irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:

798.6



Buto/patalpos
numeris: 38
5198-1000-
8010:0037

Buto/patalpos
numeris: 37
5198-1000-
8010:0036

Buto/patalpos
numeris: 36
5198-1000-
8010:0035

Buto/patalpos
numeris: 35
5198-1000-
8010:0034

Gyvenamoji
(buty) 52.13
G -
yvenamoji 68.57
(buty)
G -
yvenamoji 53,5
(buty)
Gyvenamoji 5913
(buty)

20922.39

27520.59

213719

20922.39

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

1264.11 25609.02

1662.75  33917.83

1291.28 27397.67

1264.11 25609.02

8161.25

10804.81

8708.12

8161.25

17447.77

23113.02

18689.55

17447.77

1.39

1.4

1.46

1.39

1.67

1.68

1.75

1.67

5.38

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 34
5198-1000-
8010:0033

Buto/patalpos
numeris: 33
5198-1000-
8010:0032

Buto/patalpos
numeris: 32
5198-1000-
8010:0031

G .
yvenamoji 68.55
(buty)
G N
yvenamoji 5395
(buty)
G .
yvenamojl 53.13
(buty)

27512.56

213719

21323.74

6622.72
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
1377.3
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 510.93
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

3935.89
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

1662.26

1291.28

1288.34

35797.54

27397.67

26034.6

11368.55

8708.12

8298.11

24428.99

18689.55

17736.49

1.48

1.46

1.39

1.78

1.75

1.67

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 31
5198-1000-
8010:0030

Buto/patalpos
numeris: 30
5198-1000-
8010:0029

Buto/patalpos
numeris: 29
5198-1000-
8010:0028

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

68.24

53.24

52.13

27388.14

21367.89

20922.39

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

1654.75

1291.01

1264.11

33777.38

27393.39

25609.02

10759.65

8706.76

8161.25

23017.73

18686.63

17447.77

1.41

1.46

1.39

1.69

1.75

1.67

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 28
5198-1000-
8010:0027

Buto/patalpos
numeris: 27
5198-1000-
8010:0026

Buto/patalpos
numeris: 26
5198-1000-
8010:0025

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

67.94

53.02

51.89

27267.73

21279.59

20826.06

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4628.45
Patalpoje
kei¢iamuy

langy bendra
kaina, Eur:
695
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 510.93
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2623.92
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1647.5

1285.67

1258.28

33649.72

27299.75

26712.79

10718.59

8676.65

8490.18

22931.13

18623.1

18222.61

1.41

1.46

1.46

1.69

1.75

1.75

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 25
5198-1000-
8010:0024

Buto/patalpos
numeris: 24
5198-1000-
8010:0023

Buto/patalpos
numeris: 23
5198-1000-
8010:0022

Gyvenamoji 76.99
(buty)
G -
yvenamoji 64.91
(buty)
G -
yvenamoji +7.49
(buty)

30899.95

26051.64

31100.63

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

5413.62
Patalpoje
kei¢iamuy

langy bendra
kaina, Eur:
679.13

Visy balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

3935.89
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1866.95

1573.99

1879.09

37501.39

32360.12

38393.34

11957.17

10303.91

12229.34

2554422

22056.21

26164

1.38

1.42

1.41

1.66

1.7

1.69

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 22
5198-1000-
8010:0021

Buto/patalpos
numeris: 21
5198-1000-
8010:0020

Buto/patalpos
numeris: 20
5198-1000-
8010:0019

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

61.47

77.49

61.12

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

24671

6092.75
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

1358.26

Visy balkony
31100.63 stiklinimo
kaina, Eur:

3935.89
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

24530.53

1490.57

1879.09

1482.08

30896.06

39072.47

307471

9833.11

12433.08

9785.21

21062.95

26639.39

20961.89

1.43

1.43

1.43

1.72

1.72

1.72

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 19
5198-1000-
8010:0018

Buto/patalpos
numeris: 18
5198-1000-
8010:0017

Buto/patalpos
numeris: 17
5198-1000-
8010:0016

Buto/patalpos
numeris: 16
5198-1000-
8010:0041

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

77.49

58.48

77.33

61.12

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

31100.63

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

23470.96

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

31036.41

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

24530.53

1879.09

1418.1

1875.17

1482.08

37714.21

29623.55

37646.07

307471

12025.6

9423.9

12003.7

9785.21

25688.61

20199.65

25642.37

20961.89

1.38

1.44

1.38

1.43

1.66

1.73

1.66

1.72

5.38

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 15
5198-1000-
8010:0015

Buto/patalpos
numeris: 14
5198-1000-
8010:0014

Buto/patalpos
numeris: 13
5198-1000-
8010:0013

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

53.27

33.67

51.07

21379.93

13513.46

20496.96

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

1291.77

816.46

1238.4

26094.22

19064.41

25157.88

8317.27

6028.41

8016.18

17776.95

13036

17141.7

1.39

1.61

1.4

1.67

1.93

1.68

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 12
5198-1000-
8010:0012

Buto/patalpos
numeris: 11
5198-1000-
8010:0011

Buto/patalpos
numeris: 10
5198-1000-
8010:0010

Buto/patalpos
numeris: 9
5198-1000-
8010:0009

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

53.1

343

52.64

21311.7

13766.31

20629.4

21127.08

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

1287.63

831.7

1246.41

1276.47

26021.85

19332.5

25298.33

25826.07

8294

6114.63

8061.34

8231.05

17727.85

13217.87

17236.99

17595.02

1.39

1.61

1.4

1.39

1.67

1.93

1.68

1.67

5.38

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 8
5198-1000-
8010:0008

Buto/patalpos
numeris: 7
5198-1000-
8010:0007

Buto/patalpos
numeris: 6
5198-1000-
8010:0006

Gyvenamoji 343 13766.31
(buty)
c y
yvenamoji 51.5 20669.54
(buty)
Gyvenamoji 52.99 21267.55
(buty)

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

831.7

1248.8

1284.96

193325

25340.86

25975.03

6114.63

8075.03

8278.95

13217.87

17265.83

17696.08

1.61

1.4

1.39

1.93

1.68

1.67

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 5
5198-1000-
8010:0005

Buto/patalpos
numeris: 4
5198-1000-
8010:0004

Buto/patalpos
numeris: 3
5198-1000-
8010:0003

Buto/patalpos
numeris: 2
5198-1000-
8010:0002

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(butu)

34.9

51.07

52.18

34.36

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

14007.12

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

20496.96

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

20942.45

4734.49
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
3935.89
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

13790.39

846.29

1238.4

1265.3

833.17

19587.9

25157.88

25630.27

19358.05

6196.75

8016.18

8168.09

6122.84

13391.15

17141.7

17462.18

13235.21

1.6

1.4

1.39

1.6

1.92

1.68

1.67

1.92

5.38

5.38

5.38

5.38



Buto/patalpos
numeris: 1
5198-1000-
8010:0001

Gyvenamoji
(buty)

IS viso:

51.07

2245.5

3422.52
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2623.92
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

20496.96

901231.94 174831.6

1238.4

54451.16

25157.88

1130514.7

8016.18

359767.82

17141.7

770746.9

1.4

57.59

1.68

69.13

5.38



Trumpas darby aprasas

Pastato lietaus nuotakyno stovy
keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno rusio
vamzdyny keitimas.

Pastato lietaus nuotakyno (iSvady)
keitimas.

Fotovoltiniy saulés moduliy
tinkliniy jégainiy daugiau 1,0 kW
iki 5,0 kW galios jirengimas ant
pastaty ploksciy stogy.

Naturalios ventiliacijos sistemos
atnaujinimas.

Siulomos pastato atnaujinimo priemonés, 2 Variantas

Papildomas Mato
Techniné specifikacija darbams ir gaminiams darby vnt
aprasymas )

Energini efektyvuma didinancios priemonés
Pastato nuoteky Salinimo sistemy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy

visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.

2. Naujy plastikiniy stovy vamzdzZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai m
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki ilajos. 3. Tlajos montavimas. 4. Hidraulinis

bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sgnaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdzZiy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo iSvado imovos rusyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy

visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno

demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdyno vamzdziy ir fasoniniy daliy m
montavimas, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai.

4. Hidraulinis bandymas.

Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy

visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos pavirSiaus paruosimas. 2.

Saulés moduliy konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo tasky stoge KW
hidroizoliavimas. 4. Saulés moduliy montavimas. 5. Keitikliy ir kitos elektros

jirangos montavimas. 6. Elektros kabeliy klojimas ir komutavimas. 7. IZeminimo

irengimas. 8. Elektriniy parametry matavimas.

Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly valymas, sandarinimas.
2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo remontas. 4.
Vedinimo kanaly biocheminis apdorojimas.

butas

Sildymo sistemos remontas

Darby
kiekis

51

84

30

40

Ikainis

40.55 €

55.04 €

74.84 €

1321.74
€

118.36 €

Kaina, be
PVM

2068.05 €

4623.36 €

22452 €

3965.22 €

47344 €

Kaina, su
PVM

2502.34 €

5594.27 €

2716.69 €

4797.92 €

5728.62 €



Automatiniy balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo sistemos
vamzdyny keitimas pastatuose iki
5 aukstu.

Vienvamzdés Sildymo sistemos
stovy vamzdyny keitimas i
dvivamzdés sistemos stovy
vamzdynus pastatuose iki 5
auksty (m stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas
naujais Sildymo radiatoriais.

Termostatiniy radiatoriy rankinio
valdymo - reguliavimo voztuvy
montavimas.

Silumos punkty modernizavimas,
keiciant esamus irenginius i 2
kontury modulinius irenginius, kai
skirtomujy irenginiy galia iki
300kW.

Uzdaromosios armatiros
magistraléms keitimas pastatuose
iki 5 auksty.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo ir reguliavimo
armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny dazymas korozijai atspariais daZzais.
4.Vamzdyny izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno nuo magistraliniy iki
Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy ir prijungiamujy vamzdyny
montavimas. 3. Sildymo prietaisy prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4.
Naujy vamzdyny gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6.
Ruasyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy atjungimas, atsukant
ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, iSneSimas ir pakrovimas i transporto
priemones arba sudéjimas 1 paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy
radiatoriy pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdziy paruoSimas. 2. Termostatiniy
voztuvy montavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos punkty demontavimas.
2. Naujy Silumos mazgy su kars$to vandens ruo$imu montavimas. 3. Prijungimas
prie vandens tiekimo, Sildymo sistemos, Silumos tinkly ir karSto, ir Salto vandens
sistemu. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais
kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armaturos sumontavimas; 3. Seny drenazo ir
nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy
vamzdyny hidraulinis iSbandymas; 5. Sumontuotos jrangos izoliavimas.

vnt.

kw

vnt.

kw

vnt.

46

399

998

179.4

138

180

27

266.79 €

2711 €

25.7 €

121.17 €

51.79 €

56.68 €

67.48 €

12272.34
€

10816.89
€

25648.6 €

217379 €

7147.02 €

10202.4 €

1821.96 €

14849.53 €

13088.44 €

31034.81 €

26302.86 €

8647.89 €

123449 €

2204.57 €



Uzdaromosios armatiros stovams

keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos nuo 101 iki 200 Silumos
dalikliy su nuotoliniu duomeny
nuskaitymu irengimas.

Karstojo vandentiekio sistemos
cirkuliaciniy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
(m stovo).

Karstojo vandentiekio sistemos
tiekiamujy stovy keitimas
sanitariniame mazge pastatuose
iki 5 auksty (m stovo).

Ranks$luosciy dZiovintuvy
keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo armatiros
demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiiros sumontavimas; 3. Seny drenazo ir
nuorinimo ventiliy pakeitimas arba naujy sumontavimas; 4. Kei¢iamy sistemos
stovy ar visos sistemos (jeigu stovy daug) hidraulinis iSbandymas; 5.
Sumontuotos jrangos izoliavimas.

vnt.

Sildymo ir kartojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy montavimas. 2.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy ir irenginiy
montavimas. 3. Nuotolinio duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir
adresy iregistravimas.

Silumos
daliklis

Karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir frenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio
cirkuliaciniy stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio cirkuliaciniy
stovy montavimas. 3. UZdaromosios ir reguliuojamosios armatiiros montavimas.
4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karStojo vandentiekio stovy
demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio stovy ir atS8aky i butus (iki
skaitikliy) montavimas, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamosius bei stovy
vandens iSleidimo Ciaupus. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy
prijungimas prie esamy karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy

visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy ranksluosciy dZiovintuvy

demontavimas. 2. Naujy ranksluosciy dZiovintuvy montavimas, prijungiant prie vnt
vamzdyno. 3. Seny dZiovintuvy iSneSimas, pakrovimas i transporto priemones

arba sudéjimas i rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.

27

138

135

135

40

60.52 €

141.64 €

19.54 €

63.67 €

80.9 €

1634.04 € 197719 €

19546.32
23651.05 €

26379 € 3191.86 €

8595.45€ 10400.49 €

3236 € 3915.56 €



Magistraliniy karStojo
vandentiekio sistemos vamzdyny
keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Buty apskaitos paskirstymo skydy

rekonstrukcija, irengiant
automatinius jungiklius.

Ivadiniy paskirstymo skydy IPS
modernizavimas, kai
skaic¢iuojamoji galia daugiau 150
kw.

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir rusio
patalpy apsvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas.

Vertikalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir namo
laiptiniy apSvietimo instaliacijos
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy
keitimas pastatuose iki 5 auksty

Balkono stiklinimas, naudojant
plastikiniy profiliy blokus

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo vandentiekio
magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Uzdaromosios armaturos montavimas. 5.
VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny
praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy jungikliy skyde demontavimas. 2.
Montaziniy profiliy tvirtinimas automatiniy jungikliy montavimui. 3. Kabeliy gysly
komutavimui gnybtyny montavimas. 4. Automatiniy jungikliy montavimas. 5.
Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamuy) aparaty
demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy automatiniy jungikliy
montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty. 4. Varzy matavimas. 5.
Ivadiniy paskirstymo skydy paruosimas ijungimui.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy montavimas. 3. Sujungimy,
atSaky ir pravady dézuciy montavimas. 4. Elektros kabeliy montavimas. 5.
Jungikliy ir Sviestuvy montavimas riisio bendrojo naudojimo patalpose ir
gyventojy sandéliukuose. 6. Varzy matavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidy, Sviestuvy, jungikliy
demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdziy montavimas. 3. Elektros kabeliy
montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliaciniy dézuciy montavimas. 5. Jungikliy
montavimas. 6. Laiptiniy Sviestuvy su judesio davkliais, lauko Sviestuvy su
Sviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varzy matavimas.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokras¢iy paruoSimas balkony rémy
konstrukcijos istatymui; 2. Balkono apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono
stiklinimo bloko istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir
rémo hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Iki pusés.

butas

vnt.

rasio
ploto

laiptiné

800

40

532

346.5

3423 €

120.27 €

1328.34
€

17.22 €

44142 €

204.58 €

27384 €

4810.8 €

1328.34 €

9161.04 €

1324.26 €

70886.97
€

33134.64 €

5821.07 €

1607.29 €

11084.86 €

1602.35 €

85773.23 €



Bendrojo naudojimo patalpu
esamy langy keitimas plastikiniais
langais. Lango plotas daugiau 0,5
m? iki 1,0 m?. Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -
1,3>U=1,1 W/(m2K)

Esamy dury keitimas metalinémis
durimis. Dury plotas daugiau 2,0
mZ. Metaliniy dury $ilumos
perdavimo koeficientas -
1,7>U=1,4 W/(m?K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury plotas
daugiau 2,0 m?. Plastikiniy dury
Silumos perdavimo koeficientas -
1,6>Uz1,3 W/(m?K)

Esamy langy keitimas plastikiniais
langais, istatant langus sieny
Siltinamajame sluoksnyje,
naudojant metaliniy inkary
sistema. Lango plotas daugiau 1,5
(m? iki 3,0 )m?. Plastikiniy langy
Silumos perdavimo koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?*K)

Sutapdinty stogy Siltinimas,
keic¢iant esama danga
termoizoliacinémis plokstémis,
irengiant ritinine (bitumine arba
sinteting) danga. Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolas+minéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
0,16>U=0,10 W/(m*K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Lauko palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas i$ sieny, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas i$ sieny, iskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury
pritraukikliy jrengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Langy bloky keitimas naudojant
metaliniy inkary sistema; 2. Stakty su siena perimetrinis sandarinimas
izoliacinémis juostomis; 3. Sandliry sandarinimas iS lauko pusés iSsipleCianciais
sandarimo tarpikliais; 4. Aptaisymas PVC apdailos juosta; 5. Palangiy istatymas.

Stogu atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, iSlyginamojo sluoksnio
ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto
pakeélimas ( iki reikiamo auk&¢io); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio jirengimas;
4. Garo izoliacijos irengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis;
6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos irengimas; 8.
Tlaju, ventiliacijos kaminéliy irengimas; 9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety
apskardinimas, apsauginés tvorelés jirengimas; 11. ZaibolaidZiy jrengimas; 12.
Seny kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo.

Risio luby Siltinimas

89.96

16.92

9.69

408.15

737

285.98 €

504.18 €

356.75 €

245.68 €

131.96 €

25726.76
€

8530.73 €

3456.91 €

100274.29
€

97254.52
€

31129.38 €

10322.18 €

4182.86 €

121331.89
€

117677.97
€



Risio luby Siltinimas
termoizoliacinémis plokStémis,
padengtomis gruntu.
Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U=0,36 W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas iS iSorés
termoizoliacinémis plokstémis,
tinkuojant armuotu
plonasluoksniu dekoratyviniu
tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18>U=0,12
W/(m?2-K)

Pastaty cokoliy igilinamosios i
grunta dalies Siltinimas i$ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis ir
padengimas drenazine
membrana. Termoizoliacinis
sluoksnis - ekstrudinis puty
polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36 W/(m?K)

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés
iki nuogrindos termoizoliacinémis
plok$témis, tinkuojant armuotu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas -
U < 0,36 W/(m2K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus paruoSimas; 2.
Termoizoliacijos ploks iy klijavimas; 3. Dazymas.

Sieny Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir iSmontavimas;
2. Sienos pavirsiaus paruosimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4.
Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy irengimas po apSsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apsiltinimo; 6. Ploks iy klijavimas
ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokra$ iy aptaisymas; 8. ISlyginamojo sluoksnio
irengimas, tvirtinant tinkleli; 9. Kampuy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas;
11. Apdailinio sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pasalinimas; 2. Grunto
atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus paruosimas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas;
5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6.
Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant
smeigémis; 7. Nuogrindos jrengimas su pagrindo paruosimu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus paruoSimas; 2.
Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir
papildomai tvirtinant smeigémis; 4. 1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant
tinkleli; 5. Langy angokrasciy aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio irengimas; 7.
Dazymas.

Nuogrindos sutvarkymas

532

2872

218

227

13730.92

25.81 € € 16614.41 €
2.4
128.34 € 36859 2 445996.9 €
23530.92
107.94 € € 28472.41 €
28166.16
124.08 € € 34081.05 €



Nuogrindos sutvarkymas ( 0,5m
plocio)

Pandusy su turéklais irengimas
(m2 horizontalios projekcijos
ploto).

Lauko laipty remontas

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, jirengiant
individualius mini rekuperatorius
butuose.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
laipty turékly paprastasis
remontas.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty paprastasis
remontas su pavirsiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy luby
paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
sieny paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangu ir pagrindy
iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos irengimas su pagrindo
paruoSimu.

I&jimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. AikStelés paruoSimas. 2. Pagrindo
jrengimas. 3. Panduso konstrukcijos irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

Aplinkos tvarkymo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitiniy laipty remontuojamos dalies
ardymas; 2. Klojiniy irengimas ir iSardymas; 3. Betonavimas armuojant.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Kiti bendrieji statybos darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo pavirSiaus nuvalymas.
2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surldijusiy viety nuvalymas ir padengimas
radziy risikliu. 4. Nuvalyty viety gruntavimas. 5. PavirSiy dazymas. 6. Netinkamy
porankiy keitimas naujais.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PaZeisty viety iSkirtimas. 2. ISmusy
uZztaisymas. 3. Pavir8iy paruosimas dazymui. 4. Pavir$iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy nuplovimas. 2. Pavirsiy
gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4. Pavir§iy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy pasalinimas. 2. PavirSiy
gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4. Pavir§iy dazymas.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdynu ir irenginiy keitimas

m3

vnt

181

13.5

4.5

40

83

204

204

560

1755 €

176.42 €

630.05 €

660 €

6.58 €

11.15€

13.54 €

11.05€

3176.55 €

2381.67 €

2835.23 €

26400 €

1$ viso:

546.14 €

22746 €

2762.16 €

6188 €

3843.63 €

2881.82 €

3430.63 €

31944 €

1163881.56
€

660.83 €

2752.27 €

334221 €

7487.48 €



Saltojo vandentiekio magistraliniy
ir gaisro gesinimo sistemy
vamzdyny keitimas, pastatuose iki
5 aukstu.

Saltojo vandentiekio sistemos
stovy keitimas, pastatuose iki 5
auksty.

Pastato buitinio nuotakyno
(iSvaduy) keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno risio
vamzdyny keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno stovy
keitimas, kai vamzdziy skersmuo
110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios armatiiros montavimas. 4.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5. VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny demontavimas. 2.
Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir atSaky atjungiamuosius bei stovy
vandens iSleidimo ¢iaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose.
3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamuy nuotakyno vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy montavimas,
jungiant prie rlsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Zemés darbai. 4. Hidraulinis
bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos esamy rusio
vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdzZiy ir fasoniniy daliy bei irangos
montavimas nuo iSvado imovos rusyje iki imovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Grindy ardymas ir atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovy demontavimas.
2. Naujy plastikiniy stovy vamzdzZiy ir fasoniniy daliy montavimas nuo Zemiausiai
stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3.
VamzdZziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo
iSvedimas virs stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies
hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

400

135

30

84

135

3442 €

54.81 €

67.84 €

52.19€

41.81 €

13768 €

7399.35 €

2035.2 €

4383.96 €

5644.35 €

IS viso:

16659.28 €

8953.21 €

2462.59 €

5304.59 €

6829.66 €

5445212 €



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

Pastato . L wi S P, syl wa . «
energinio Inicijuojamos Siluminés sgnaudos Inicijuojamos Siluminés Inicijuojamos Siluminés SkaiCiuojamas Siluminés energijos sgnaudy ISmetamo sesd
Rodikliai naudif umo patalpy Sildymui ir karStam sgnaudos patalpy sgnaudos patalpy karstam sumazéjimas palyginti su esamos padéties c02 kiekio
kIasgé vandeniui ruosti Sildymui ruosti vandeniui ruosti duomenimis sumazéjimas
Naudingumo kwh per kwh m2 per
g. P P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais Tony per metus
klasé metus metus
Esami
samt F 696991.09 284.6 208.32 76.28
rodikliai
Paket
aneto A 235032.45 95.97 36.42 59.55 66 107.64

rodikliai



Projekto parengimo ir 1gyvendinimo suvestiné kaina

1Slaidy pavadinimas

Statybos darbai i$ viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilra

Projekto administravimas

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

1218333.68 €
IS ju:

1163881.56 €
85283.36 €
24366.67 €
16574.04 €
IS viso: 1344557.75 €
243666.74 €

Santykineé kaina Eur/m2

542.57 €

518.32 €

542.57 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijuy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés paramag
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo jvertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reiksme Pastabos

26
18

25
17



Projekto finansavimo planas

Lésy Saltiniai

Planuojami IéSy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu
Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo I€éSos

Valstybés paramos Ié3os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés priezitros islaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos IéSos

Valstybés paramos IéSos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas igyvendinus projekta
Projekto parengimo islaidy kompensavimas

Statybos techninés priezilros iSlaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinan¢ioms priemonéms, Eur i jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijuy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

IS viso:

Suma, EUR

0
1218333.68
126224.07
0
1344557.75

85283.36
24366.67
16574.04
386113.23
349164.47
36948.76

Planuojamos léSos

Procentiné dalis nuo visos sumos

90.61
9.39

100

Pastabos



Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Investicijy suma EUR Preliminarus

valstybes Investicij mén
Energini efektyvuma parama U Preliminarus ) Didziausia

L . . . suma imokos
didinan€ioms priemonéms energini mén. t leistina

atémus ; dydis . .
Kitoms L efektyvuma valstvbés imokos i€skaidiavus meénesio  Pastabos
Bendros Individualios IS viso: didinan&ioms y dydis EUR imoka

priemonéms
investicijos,  investicijos, priemonéms paEramq, m2 numatOI;‘JQR EUR
Eur Eur EUR ur rezerva

m2

Butu ir kity
patalpy Patalpy
numeris ar Patalpy bendras
kitas paskirtis plotas,
identifikavimo m2
pozymis

Gyvenamosios paskirties patalpos

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy
langy bendra
kaina, Eur:
2372.21
Patalpje
montuojamy
Buto/patalpos balkono dury
numeris: 1 Gyvenamoji o, 7 2103378 Pendrakaina, 12384 2755535 873542  18819.93 1.54 1.85 6.52
5198-1000- (buty) Eur: 478.6
8010:0001 Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
1633.76
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6



Buto/patalpos
numeris: 2
5198-1000-
8010:0002

Buto/patalpos
numeris: 3
5198-1000-
8010:0003

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

5018
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
1290.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2450.65
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

34.36 14151.57

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

52.18 21490.94

833.17

1265.3

20002.74

28039.41

6316.25

8890.83

13686.49

19148.58

1.66

1.53

1.99

1.84

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 4
5198-1000-
8010:0004

Buto/patalpos
numeris: 5
5198-1000-
8010:0005

Gyvenamoji
51.07
(buty)
Gyvenamoji 349
(buty)

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21033.78

5018
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
1290.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2450.65
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

14373.97

1238.4

846.29

27555.35

20238.26

8735.42

6391.86

18819.93

13846.4

1.54

1.65

1.85

1.98

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 6
5198-1000-
8010:0006

Buto/patalpos
numeris: 7
5198-1000-
8010:0007

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

52.99

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21824.55

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
21210.88  Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1284.96

1248.8

28392.68

27742.85

9004.24

8795.63

19388.44

18947.22

1.52

1.53

1.82

1.84

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 8
5198-1000-
8010:0008

Buto/patalpos
numeris: 9
5198-1000-
8010:0009

Gyvenamoji
34.3
(buty)
Gyvenamoji 52 64
(buty)

5018
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
1290.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2450.65
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

14126.86

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21680.4

831.7

1276.47

19976.56

28240.04

6307.85

8955.24

13668.71

19284.8

1.66

1.53

1.99

1.84

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 10
5198-1000-
8010:0010

Buto/patalpos
numeris: 11
5198-1000-
8010:0011

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

51.4

34.3

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21169.69

5018
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
1290.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
14126.86  Eur: 4786
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2450.65
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

1246.41

831.7

27699.27

19976.56

8781.62

6307.85

18917.65

13668.71

1.53

1.66

1.84

1.99

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 12
5198-1000-
8010:0012

Buto/patalpos
numeris: 13
5198-1000-
8010:0013

Gyvenamoji
531
(buty)
G "
yvenamoji 51.07
(buty)

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21869.86

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21033.78

1287.63

1238.4

28440.66

27555.35

9019.65

8735.42

19421.01

18819.93

1.52

1.54

1.82

1.85

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 14
5198-1000-
8010:0014

Buto/patalpos
numeris: 15
5198-1000-
8010:0015

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

33.67

53.27

5018
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:
1290.15
Patalpje
montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
2450.65
Patalpoje
irengiamy
rekuperatoriy
kaina, Eur:
798.6

13867.38

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
21939.87 Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

816.46

1291.77

19701.84

28514.81

6219.64

9043.45

13482.2

19471.36

1.67

1.52

1.82

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 16
5198-1000-
8010:0041

Buto/patalpos
numeris: 17
5198-1000-
8010:0016

G .
yvenamoji 6112
(buty)
G ,
yvenamoji 7733
(buty)

25172.99

31849.26

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

7369.41
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3641.56

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1482.08

1875.17

33391.29

41093.84

10578.47

13038.03

22812.82

28055.81

1.56

1.51

1.87

1.81

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 18
5198-1000-
8010:0017

Buto/patalpos
numeris: 19
5198-1000-
8010:0018

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

58.48 24085.67

7369.41
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3641.56

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

77.49 31915.16

1418.1

1879.09

32239.99

41163.66

10208.83

13060.44

22031.16

28103.22

1.57

1.51

1.88

1.81

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 20
5198-1000-
8010:0019

Buto/patalpos
numeris: 21
5198-1000-
8010:0020

Gyvenamoji
61.12
(buty)
Gyvenamoji 77.49
(buty)

25172.99

31915.16

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

7369.41
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3641.56

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1482.08

1879.09

33391.29

41163.66

10578.47

13060.44

22812.82

28103.22

1.56

1.51

1.87

1.81

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 22
5198-1000-
8010:0021

Buto/patalpos
numeris: 23
5198-1000-
8010:0022

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
61.47 25317.14 Eur: 4786
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

7369.41
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3641.56

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

77.49 31915.16

1490.57

1879.09

33543.93

41163.66

10627.47

13060.44

22916.46

28103.22

1.55

1.51

1.86

1.81

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 24
5198-1000-
8010:0023

Buto/patalpos
numeris: 25
5198-1000-
8010:0024

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

64.91

76.99

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

26733.94

7369.41
Patalpoje
kei¢iamuy

langy bendra
kaina, Eur:

3641.56

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

31709.23

1573.99

1866.95

35044.15

40945.59

11109.11

12990.43

23935.04

27955.16

1.54

1.51

1.85

1.81

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 26
5198-1000-
8010:0025

Gyvenamoji

51.89
(buty)

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
213715 Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1258.28

27912.95

8850.23

19062.72

1.53

1.84

6.52



Buto/patalpos
numeris: 27
5198-1000-
8010:0026

Buto/patalpos
numeris: 28
5198-1000-
8010:0027

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

53.02

67.94

6100.06
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
21836.91 Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

27981.88

1285.67

1647.5

29222.64

36365.6

9253.51

11533.35

19969.13

24832.25

1.57

1.52

1.88

1.82

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 29
5198-1000-
8010:0028

Buto/patalpos
numeris: 30
5198-1000-
8010:0029

Gyvenamoji

2.1
(buty) °213
G N
yvenamoji 53.94
(buty)

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21470.35

6100.06
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21927.52

1264.11

1291.01

28017.63

29318.59

8883.83

9284.32

19133.8

20034.27

1.53

1.57

1.84

1.88

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 31
5198-1000-
8010:0030

Buto/patalpos
numeris: 32
5198-1000-
8010:0031

Gyvenamoji
(buty) 68.24
G "
yvenamoji 5313
(buty)

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
28105.44 Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21882.21

1654.75

1288.34

36496.41

28453.72

11575.36

9023.85

24921.05

19429.87

1.52

1.52

1.82

1.82

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 33
5198-1000-
8010:0032

Buto/patalpos
numeris: 34
5198-1000-
8010:0033

G .
yvenamoji 5395
(buty)
G N
yvenamoji 68.55
(buty)

6100.06
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

21931.63

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

28233.12

1291.28

1662.26

29322.97

36631.6

9285.71

11618.76

20037.26

25012.84

1.57

1.52

1.88

1.82

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 35
5198-1000-
8010:0034

Buto/patalpos
numeris: 36
5198-1000-
8010:0035

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

52.13 21470.35

6100.06
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

53.25 21931.63

1264.11

1291.28

28017.63

29322.97

8883.83

9285.71

19133.8

20037.26

1.53

1.57

1.84

1.88

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 37
5198-1000-
8010:0036

Gyvenamoji
(buty)

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
68.57 28241.36 Eur: 4786
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

1662.75

36640.33

11621.56

25018.77

1.52

1.82

6.52



Buto/patalpos
numeris: 38
5198-1000-
8010:0037

Buto/patalpos
numeris: 39
5198-1000-
8010:0038

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

52.13

43.25

5283.17
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
2147035 Eur: 4786
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

1633.76
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

6100.06
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

2372.21

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

17813.02

1264.11

1048.75

28017.63

24961.83

8883.83

7885.58

19133.8

17076.25

1.53

1.65

1.84

1.98

6.52

6.52



Buto/patalpos
numeris: 40
5198-1000-
8010:0039

Gyvenamoji
(buty)

IS viso:

69.07

2245.5

6736.22
Patalpoje
kei¢iamy

langy bendra
kaina, Eur:

3008.37

Patalpje

montuojamy
balkono dury
bendra kaina,
Eur: 478.6
Visy balkony
stiklinimo
kaina, Eur:

2450.65
Patalpoje

irengiamy
rekuperatoriy

kaina, Eur:
798.6

28447.29

924835.42 2390471

1674.89

54451.16

36858.4

1218333.68

11691.57

386113.5

25166.83

832220.19

1.52

62.1

1.82

74.48

6.52
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