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TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 24-225

Meéginio (-iy) gavimo data:

Uzsakovas:

Tyrimy atlikimo data:

Méginio (-iy) paémimo tvarka®*:

2024-03-26

UAB ,Kazly Riidos Silumos tinklai‘, S.Daukanto g. 19-2B, Kazly Ruda

2024-03-29

Aktas, 2024-03-26, Audroné Pupiené

Méginj pristaté: A.Pupiené
i Leistina
l\/;e%;r;long;llsq) Tyrimo specifikuota bei
Méginio ( aélljnirrf(o St Tirtas rodiklis/ matavimo 1'e);u1ta- ribiné rodiklio Tyri -
kodas e T vienetai verté pagal HN WRHHQ RO SYIONS
kiekis, paémimo tas i
data) 24.2923, ne
daugiau kaip
24-225 | Kajackiskes Zarnyno lazdel¢ (E coli)/ 0/100ml 0/neaptikta LST EN ISO 9308-
vandenvieté- KSV/100 ml 1:2014/A1:2017 en
Kajackidkeés k. 11 : . - ; :
K:J;E s s | Koliforminés bakterijos/ | 0/100ml | O/neaptikta LST EN 1SO 9308-
1 KSV/100 ml 1:2014/A1:2017 en
[§ vartotojo S rninial : :
vidaus &iaupo; arniniai enterokokai/ 0/100ml 0/neaptikta LST EN ISO 7899-2:2001
KSV/100 ml vandens
2x500 ml; - :
Kolonijas sudarantys l be nebiidingy LST EN ISO 6222:2001
2024-03-26 vienetai (22°C) KSV/1 ml poky¢iy
Kvapas priim- priimtinas (N)
tinas
Skonis priim- priimtinas (N)
tinas
Spalva/ mg/l Pt ¢=20c) 1,2 30 LST EN ISO 7887:2012 en
Drumstumas/ Dr.v. 0,09 4 LST EN ISO 7037-1:2016
en
Savitasis elektros laidis/ 304 2500 LST EN ISO 27888:2002
uS/em (=200 en
Vandenilio jony 7,91 6,5-9,5 LST EN ISO 10523:2012
koncentracija/ pH (=20

Paaiskinimas:

7

duotuoju analizés metodu.
N — VMVT neatestuota sritis.

Tyrimy rezultatai yra susije tik su pateiktu meginiu.
Be raitisko Laboratorijos sutikimo atskiros tyrimy protokolo dalys negali buiti dauginamos.
** | aboratorija méginiy neima ir uZ jy paémima bei pristatyma neatsako.

Tyrimy protokolo pasira$ymo data

2024-04-04

Para3ai

< _ reiskia, kad analités koncentracija meéginyje yra maZesné nei galima nustatyti ir kiekybiskai jvertinti

Laboratorijos vedéja
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Tyrimus atliko: (T / j};;c/;/{[{, );/ b
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Tyrimy protokolo (24-225) puslapiy skai¢ius: 115 1



